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Anmälan, misstänkt miljöbrott, utsläpp av släckvatten
Miljö och Samhällsbyggnad, miljöavdelningen anmäler härmed misstanke om följande brott: Miljöbrott, enligt miljöbalken 29:1. Utsläpp av förorenat släckvatten via dagvattennät till Saxån. 
Släckvatten från Räddningstjänstens brandbekämpning på Norrevångsskolan, 30:e september 2008, togs inte om hand på plats utan släpptes till dagvattensystemet och vidare ut i Saxån. Vattnet var synligt förorenat och antas ha orsakat negativ påverkan på livet i Saxån där bland annat den rödlistade tjockskaliga målarmusslan finns.
Bakgrund

På kvällen den 30:e september brann delar av Norrevångskolan i Eslöv. Släckningsarbetet pågick till dagen efter och byggnaden totalförstördes. Det vatten som användes till att släcka branden omhändertogs inte utan rann ner i det kommunala dagvattensystemet. Dagvattnet från det aktuella området leds via ledningar till Krondiket och Krondammen och vidare till Saxån. Kommunens dagvattensystem är inte konstruerat så att det förorenade dagvattnet kunde magasineras utan risk för översvämning. 
Den 1:e oktober åkte Anna-Carin Linusson och Marie Brandt från miljöavdelningen ut och tog vattenprover vid inloppet och utloppet av Krondammen. Vattnet i Krondiket var då starkt grumlat, luktade illa och det fanns mycket släckskum efter utloppet från dammen. Mätning av pH gjordes (se tabell nedan). Miljöavdelningen bedömde då att den största skadan redan var skedd men att dammen trots det borde stängas. VA- enheten, som ansvarar för kommunens dagvattenhantering, gjorde då bedömningen att dammen inte kunde stängas utan risk för översvämning. 

Vid 13-tiden åkte Anna-Carin Linusson och Marie Brandt ut till Saxån. I Gullarp var vattnet i ån grumligt. Konduktivitet och pH mättes (se tabell nedan). I Östra Asmuntorp, där dagvattnet rinner ut i Saxån, var vattnet tydligt förorenat. Det dagvatten som rann ut i ån var grått, grumligt och luktade illa. Rester av släckskum fanns i ån. Vattenprov togs uppströms och nedströms dagvattenutloppet och pH och konduktivitet mättes. Ett återbesök gjordes också vid Krondammen där pH och konduktivitet mättes igen vid inlopp respektive utlopp. Vattnet var nu klarare än på förmiddagen men fortfarande fanns en hel del släckskum.
De prover som togs gav miljöavdelningen till VA-enheten för att lämna till analys.

	
	Punkt
	Tidpunkt
	Konduktivitet
	pH

	Inlopp Krondammen
	1
	Kl 10.00
	
	6,9

	Utlopp Krondammen
	2
	Kl 10.00
	
	7,2

	Gullarp
	5
	Kl 13.00
	20
	7,4

	Saxån nedströms utsläpp
	4
	Kl 13.30
	15
	7,2

	Saxån uppströms utsläpp
	3
	Kl 13.30
	30
	7,8

	Krondiket
	
	Kl 13.45
	18
	7,7

	Inlopp Krondammen
	1
	Kl 13.45
	17
	7,8

	Utlopp Krondammen
	2
	Kl 13.45
	17
	8,2


Platser, tidpunkter och resultat; mätning av pH och konduktivitet
Effekter på miljön

Dagvattnet som rann ut i Saxån var synligt förorenat trots att det inte kontrollerades förrän på eftermiddagen efter natten då släckningen pågick som bäst. Då proven på det förorenade dagvattnet togs hade det mesta av föroreningarna från brandbekämpningen troligtvis redan runnit ut i Saxån.

Det förorenade vattnet antas ha inneburit negativa effekter på växter och djur i Saxån. Strax nedströms dagvattenutloppet, vid Trollenäs, förekommer den mycket känsliga tjockskaliga målarmusslan, en art upptagen i EU:s art- och habitatdirektiv. Arten är hotad enligt den nationella rödlistan och missgynnad enligt den Internationella Naturvårdsunionens globala lista och fridlyst i Sverige.
Miljö och Samhällsbyggnad

Miljöavdelningen
Anna-Carin Linusson




Marie Brandt
Kommunekolog




Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Bilagor:

1.Karta med provpunkter
2.Foto punkt 2 (Kl. 13.45)
3.Foto punkt 3-4 (Kl. 13.45)
4.Foto punkt 4 (Kl. 13.45)
Telefon/mobil


























Handläggare






















































































Datum










































































Diarienr

















Adressfält






































































































